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Технологическая схема очистки воды

Подача речной 
воды

Подача воды

потребителю

1 

2 3 4 5 6 

7 

8 9 10 11 12 

13

Условные обозначения

1 – Насосная станция I подъема 
2  – Первичное озонирование 
3  – Ввод коагулянта 
4  – Вихревой смеситель 
5  – Вертикальный отстойник 
6  – Вторичное озонирование 
7  – Насос-дозатор 

8  – Скорый фильтр 
9  – Сорбционный фильтр 
10  – Бак с раствором 
        гипохлорита натрия 
11  – Хлораторная установка
12  – Резервуар чистой воды
13 – Насосная станция II подъема
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Вертикальный отстойник

Условные обозначения

1 – отражательный щит
2 – центральная труба
3 – труба для выпуска осадка
4 – труба для выпуска плавающих веществ

5 – водосборный лоток
6 – подводящий лоток
7 – отводящий лоток

A–А

Вертикальный отстойник  
М 1:50
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Скорый фильтр

Скорый фильтр М 1:50
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Условные обозначения

1 – дырчатые ответвления
2 – желоб
3 – карман фильтра
4 – трубопровод осветленной воды 
5 – трубопровод фильтрованной воды 
6 – трубопровод фильтрованной воды 
7 – канал для промывной воды
8 – коллектор
9 – трубопровод сливной воды
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Хлораторная установка
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Не хлорированная вода

Хлорированная 
вода
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Функциональная схема хлоратора

Условные обозначения

1 – Кран запорный 
2  – Фильтр 
3  – Камера мембранная 
4  – Клапан редукционный 
5  – Трубка 
6  – Ротаметр 
7  – Регулятор расхода 
8  – Клапан запорный 
9  – Трубка 
10  – Эжектор 
11  – Мановакуумметр 
12  – Панель

Хлораторная установка  
М 1:4

0,50

1-0,5

-1 1,5
MПa
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